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Instrukcja _montazu szafy w wyvkopie

Przed przystqpieniem do posadowienia szafy nalezy:

sprawdzi¢ poprawno$¢ umocowania pfyty lub krotownicy stabilizujgce]
ustawi¢ szafge w wykopie i wypoziomowat
zdemontowat drzwi i piyty czotowe fundamentu
utozyc kable w zagfebieniu cokofu

przymocowal kable do wiasciwych zaciskéw

do listwy PEN zamocowaé kabel N i PE
zakonserwowat poiqczenia Srubowe

zasypat wykop ziemiq i 30cm warstwq suchego piasku
zagescié grunt wokdt szafy

zamocowat wszystkie osfony

zafozye piyty fundamentowe

sprawdzi¢ stan zasunigcia wszystkich rygli

sprawdzi¢ ston zasuw pfyt czolowych

zafozy¢ drzwi | zamknq¢ szafge na zamek.
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Uwaga:

Prawidtowe posadowienie szafy gwarantuje odpowlednlq Je] wentylacje
i zapobiega powstawaniu kondensatu wodnego.

Przy posadowioniu szofy nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ zapadania sie
gruntu | w razie koniecznos¢l przeprowadzi¢ kontrole po kilku tygodniach.

Szafa z cokofem typu 0SZ 245
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$ruba M24x70 — B-120, B-160, B-200

Przyktady posadawiania
fundamentow

Betonowy fundament posadawia sig W gruncie
w taki sposob. a gorna jego powierzchnia
wystawala ponad  poziom zabudowy o© kolo
10 - 20 mm.

Sposdb mocowania uziemienia

{bednarka) o

Ostona srub

2xM10 mocowanie
. uziemienia _

/ Fundament

Fundamenty do stupow oswietleniowych

TYP @ i i
T T T O T L
j. miary m mm _ mm _ mm m mm. .§ o mm i kg :
B-120 w 1200 _ 350 m 250 L 75 " 425 m 250 W
B16o | 1600 f 400 | 250 | 110 L L e
B-200 L 2000 w 400 * 250 m 110 L . 425 m 570 M



